
 

 

Anhang – Löschwasserbedarf 

 
Projekt Löschwasserbedarf Stadt Burgdorf 

 

 



Löschwasserbedarfsplanung Stadt Burgdorf 
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Laufende Nr.  FW 22 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

354 48 m³ 48 m³  360 48 m³ 48 m³ 

355 48 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 23 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

372 48 m³ 96 m³  386 96 m³ 96 m³ 

377 96 m³ 96 m³  387 96 m³ 96 m³ 

381 96 m³ 96 m³  391 192 m³ 192 m³ 

382 96 m³ 96 m³  392 192 m³ 192 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 

  



Löschwasserbedarfsplanung Stadt Burgdorf 
 

 

 

 
Projekt Nr.: 54 22 457 Seite 4 von 54 

Laufende Nr.  FW 24 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

396 96 m³ 96 m³  400 48 m³ 48 m³ 

397 96 m³ 96 m³  402 96 m³ 96 m³ 

398 48 m³ 48 m³  407 96 m³ 96 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 25 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

421 48 m³ 96 m³  429 48 m³ 96 m³ 

422 48 m³ 96 m³  431 48 m³ 48 m³ 

425 48 m³ 96 m³  434 48 m³ 96 m³ 

426 48 m³ 96 m³  438 48 m³ 0 m³ 

427 48 m³ 48 m³  439 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 31 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

563 48 m³ 0 m³  564 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 32 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

568 48 m³ 0 m³  573 48 m³ 0 m³ 

569 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 33 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

605 48 m³ 48 m³  613 48 m³ 96 m³ 

612 48 m³ 48 m³  614 48 m³ 48 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 34 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

619 48 m³ 48 m³  630 48 m³ 96 m³ 

620 48 m³ 48 m³  634 48 m³ 48 m³ 

624 48 m³ 96 m³  635 48 m³ 96 m³ 

625 48 m³ 96 m³  640 48 m³ 96 m³ 

629 96 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 35 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

646 96 m³ 96 m³  659 96 m³ 96 m³ 

650 96 m³ 96 m³  660 96 m³ 96 m³ 

651 96 m³ 96 m³  661 96 m³ 96 m³ 

653 48 m³ 96 m³  662 48 m³ 96 m³ 

654 48 m³ 48 m³  664 48 m³ 96 m³ 

655 96 m³ 96 m³  665 48 m³ 96 m³ 

658 48 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 36 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

666 48 m³ 96 m³  679 48 m³ 96 m³ 

667 48 m³ 96 m³  680 96 m³ 96 m³ 

668 48 m³ 96 m³  681 96 m³ 96 m³ 

670 96 m³ 96 m³  682 96 m³ 96 m³ 

671 48 m³ 96 m³  683 96 m³ 96 m³ 

672 48 m³ 96 m³  684 96 m³ 96 m³ 

673 48 m³ 96 m³  685 96 m³ 96 m³ 

674 48 m³ 96 m³  686 96 m³ 96 m³ 

675 48 m³ 48 m³  687 96 m³ 96 m³ 

676 96 m³ 96 m³  688 96 m³ 96 m³ 

677 48 m³ 96 m³  689 96 m³ 96 m³ 

678 48 m³ 96 m³  690 96 m³ 96 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 37 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

691 192 m³ 96 m³  704 96 m³ 96 m³ 

692 96 m³ 96 m³  705 96 m³ 96 m³ 

693 48 m³ 96 m³  706 96 m³ 96 m³ 

694 96 m³ 96 m³  707 96 m³ 96 m³ 

695 96 m³ 96 m³  708 96 m³ 96 m³ 

696 96 m³ 96 m³  709 96 m³ 96 m³ 

697 96 m³ 96 m³  710 96 m³ 96 m³ 

698 48 m³ 96 m³  711 48 m³ 96 m³ 

699 48 m³ 96 m³  712 48 m³ 96 m³ 

700 192 m³ 192 m³  713 96 m³ 96 m³ 

701 96 m³ 96 m³  714 96 m³ 96 m³ 

702 96 m³ 96 m³  715 96 m³ 96 m³ 

703 96 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 38 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

716 48 m³ 96 m³  725 48 m³ 96 m³ 

717 48 m³ 48 m³  727 48 m³ 48 m³ 

718 48 m³ 48 m³  728 48 m³ 48 m³ 

719 48 m³ 96 m³  730 96 m³ 96 m³ 

720 48 m³ 96 m³  734 96 m³ 0 m³ 

722 48 m³ 48 m³  735 96 m³ 96 m³ 

723 48 m³ 48 m³  739 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 45 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

898 48 m³ 48 m³  908 48 m³ 48 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 46 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

913 48 m³ 48 m³  933 48 m³ 96 m³ 

918 48 m³ 96 m³  934 96 m³ 96 m³ 

923 48 m³ 96 m³  935 96 m³ 96 m³ 

928 48 m³ 96 m³  936 96 m³ 96 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 47 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

938 48 m³ 96 m³  951 48 m³ 96 m³ 

939 96 m³ 96 m³  952 48 m³ 96 m³ 

940 96 m³ 96 m³  953 96 m³ 96 m³ 

941 96 m³ 96 m³  954 96 m³ 96 m³ 

942 96 m³ 96 m³  955 96 m³ 96 m³ 

943 96 m³ 96 m³  956 48 m³ 96 m³ 

944 96 m³ 96 m³  957 96 m³ 96 m³ 

945 96 m³ 96 m³  958 96 m³ 96 m³ 

946 96 m³ 96 m³  959 96 m³ 96 m³ 

947 48 m³ 96 m³  960 48 m³ 96 m³ 

948 96 m³ 96 m³  961 96 m³ 96 m³ 

949 96 m³ 96 m³  962 96 m³ 96 m³ 

950 96 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 48 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

963 96 m³ 96 m³  976 96 m³ 96 m³ 

964 96 m³ 96 m³  977 96 m³ 96 m³ 

965 96 m³ 96 m³  978 96 m³ 96 m³ 

966 96 m³ 96 m³  979 96 m³ 96 m³ 

967 96 m³ 96 m³  980 96 m³ 96 m³ 

968 96 m³ 96 m³  981 96 m³ 96 m³ 

969 96 m³ 96 m³  982 96 m³ 96 m³ 

970 96 m³ 96 m³  983 48 m³ 96 m³ 

971 96 m³ 96 m³  984 96 m³ 96 m³ 

972 96 m³ 96 m³  985 96 m³ 96 m³ 

973 96 m³ 96 m³  986 96 m³ 96 m³ 

974 96 m³ 96 m³  987 96 m³ 96 m³ 

975 96 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 49 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

988 96 m³ 96 m³  998 48 m³ 96 m³ 

989 96 m³ 96 m³  1000 96 m³ 96 m³ 

990 96 m³ 96 m³  1001 48 m³ 96 m³ 

991 96 m³ 96 m³  1002 48 m³ 96 m³ 

992 48 m³ 96 m³  1003 96 m³ 96 m³ 

993 96 m³ 96 m³  1005 48 m³ 48 m³ 

994 96 m³ 96 m³  1006 48 m³ 48 m³ 

995 96 m³ 96 m³  1008 96 m³ 96 m³ 

996 48 m³ 96 m³  1009 48 m³ 48 m³ 

997 48 m³ 96 m³  1012 96 m³ 96 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 50 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1013 48 m³ 96 m³  1028 96 m³ 96 m³ 

1014 96 m³ 96 m³  1029 96 m³ 96 m³ 

1015 48 m³ 48 m³  1030 96 m³ 96 m³ 

1018 48 m³ 96 m³  1031 96 m³ 96 m³ 

1019 48 m³ 96 m³  1032 48 m³ 72 m³ 

1020 48 m³ 96 m³  1033 96 m³ 96 m³ 

1021 48 m³ 48 m³  1034 96 m³ 96 m³ 

1023 96 m³ 96 m³  1035 96 m³ 96 m³ 

1024 96 m³ 96 m³  1036 96 m³ 96 m³ 

1025 48 m³ 96 m³  1037 96 m³ 96 m³ 

1026 48 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 51 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1040 96 m³ 96 m³  1041 96 m³ 96 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 58 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1197 48 m³ 0 m³  1204 48 m³ 0 m³ 

1199 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 59 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1225 48 m³ 48 m³  1235 96 m³ 96 m³ 

1230 48 m³ 96 m³  1236 96 m³ 96 m³ 

1231 48 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 60 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1240 96 m³ 96 m³  1253 192 m³ 96 m³ 

1241 96 m³ 96 m³  1255 96 m³ 96 m³ 

1242 96 m³ 96 m³  1256 96 m³ 96 m³ 

1245 48 m³ 96 m³  1257 96 m³ 96 m³ 

1246 48 m³ 96 m³  1258 96 m³ 48 m³ 

1247 192 m³ 96 m³  1260 96 m³ 96 m³ 

1248 96 m³ 0 m³  1261 96 m³ 96 m³ 

1250 96 m³ 96 m³  1262 96 m³ 96 m³ 

1251 96 m³ 96 m³  1263 96 m³ 48 m³ 

1252 96 m³ 96 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 61 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1265 96 m³ 96 m³  1283 96 m³ 0 m³ 

1270 96 m³ 96 m³  1284 96 m³ 96 m³ 

1275 48 m³ 96 m³  1285 48 m³ 96 m³ 

1276 48 m³ 96 m³  1286 96 m³ 96 m³ 

1280 48 m³ 96 m³  1287 96 m³ 96 m³ 

1281 48 m³ 96 m³  1288 96 m³ 96 m³ 

1282 96 m³ 96 m³  1289 96 m³ 96 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 62 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1290 48 m³ 96 m³  1303 48 m³ 0 m³ 

1291 96 m³ 96 m³  1307 48 m³ 0 m³ 

1292 48 m³ 96 m³  1308 48 m³ 0 m³ 

1293 96 m³ 48 m³  1309 48 m³ 0 m³ 

1295 48 m³ 96 m³  1312 48 m³ 0 m³ 

1296 48 m³ 96 m³  1313 48 m³ 0 m³ 

1300 48 m³ 48 m³  1314 48 m³ 0 m³ 

1302 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 63 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1315 48 m³ 0 m³  1320 48 m³ 0 m³ 

1316 48 m³ 0 m³  1321 48 m³ 0 m³ 

1317 48 m³ 0 m³  1322 96 m³ 0 m³ 

1318 48 m³ 0 m³  1323 48 m³ 0 m³ 

1319 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 

  



Löschwasserbedarfsplanung Stadt Burgdorf 
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Laufende Nr.  FW 64 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1344 48 m³ 0 m³  1354 48 m³ 0 m³ 

1349 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 70 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1467 48 m³ 0 m³  1484 48 m³ 0 m³ 

1472 48 m³ 0 m³  1485 48 m³ 0 m³ 

1483 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 71 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1487 48 m³ 0 m³  1499 48 m³ 0 m³ 

1488 48 m³ 0 m³  1500 96 m³ 0 m³ 

1489 48 m³ 0 m³  1503 48 m³ 0 m³ 

1490 48 m³ 0 m³  1504 48 m³ 0 m³ 

1491 48 m³ 0 m³  1505 48 m³ 0 m³ 

1493 48 m³ 0 m³  1509 48 m³ 0 m³ 

1494 48 m³ 0 m³  1510 48 m³ 0 m³ 

1498 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 

  



Löschwasserbedarfsplanung Stadt Burgdorf 
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Laufende Nr.  FW 72 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1517 48 m³ 0 m³  1522 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 73 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1544 96 m³ 0 m³  1559 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 74 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1582 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 75 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1587 48 m³ 0 m³  1588 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 

  



Löschwasserbedarfsplanung Stadt Burgdorf 
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Laufende Nr.  FW 76 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1612 48 m³ 0 m³  1619 48 m³ 0 m³ 

1613 96 m³ 0 m³  1620 48 m³ 0 m³ 

1617 48 m³ 0 m³  1622 48 m³ 0 m³ 

1618 96 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 83 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1791 96 m³ 0 m³  1797 96 m³ 0 m³ 

1792 96 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 84 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1803 96 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 85 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1851 96 m³ 0 m³  1852 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 86 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1857 48 m³ 0 m³  1862 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 93 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

1985 48 m³ 0 m³  1994 48 m³ 0 m³ 

1986 48 m³ 0 m³  1995 96 m³ 0 m³ 

1987 48 m³ 0 m³  1996 96 m³ 0 m³ 

1988 48 m³ 0 m³  1997 96 m³ 0 m³ 

1989 96 m³ 0 m³  1998 96 m³ 0 m³ 

1990 96 m³ 0 m³  2000 48 m³ 0 m³ 

1991 96 m³ 0 m³  2001 96 m³ 0 m³ 

1992 96 m³ 0 m³  2002 96 m³ 0 m³ 

1993 96 m³ 0 m³  2003 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 94 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2005 96 m³ 0 m³  2011 96 m³ 0 m³ 

2007 48 m³ 0 m³  2013 48 m³ 0 m³ 

2008 48 m³ 0 m³  2015 96 m³ 0 m³ 

2009 48 m³ 0 m³  2020 96 m³ 0 m³ 

2010 96 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 96 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2054 96 m³ 0 m³  2059 48 m³ 0 m³ 

2055 96 m³ 0 m³  2060 96 m³ 0 m³ 

2056 96 m³ 0 m³  2061 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 101 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2134 96 m³ 0 m³  2144 96 m³ 0 m³ 

2139 48 m³ 0 m³  2149 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Laufende Nr.  FW 102 

 

Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2154 96 m³ 0 m³  2160 48 m³ 0 m³ 

2155 96 m³ 0 m³  2164 48 m³ 0 m³ 

2159 96 m³ 0 m³  2165 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2253 48 m³ 0 m³  2267 48 m³ 0 m³ 

2262 48 m³ 0 m³  2268 48 m³ 0 m³ 

2263 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2406 96 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2409 48 m³ 0 m³  2420 96 m³ 0 m³ 

2410 48 m³ 0 m³  2421 48 m³ 0 m³ 

2411 96 m³ 0 m³  2424 48 m³ 0 m³ 

2414 48 m³ 0 m³  2425 48 m³ 0 m³ 

2415 48 m³ 0 m³  2426 48 m³ 0 m³ 

2416 48 m³ 0 m³  2432 48 m³ 0 m³ 

2419 48 m³ 0 m³  2433 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2437 48 m³ 0 m³  2448 96 m³ 0 m³ 

2438 96 m³ 0 m³  2451 48 m³ 0 m³ 

2442 96 m³ 0 m³  2452 96 m³ 0 m³ 

2443 96 m³ 0 m³  2453 96 m³ 0 m³ 

2446 48 m³ 0 m³  2457 96 m³ 0 m³ 

2447 96 m³ 0 m³  2458 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2463 96 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2615 96 m³ 0 m³  2628 48 m³ 0 m³ 

2620 96 m³ 0 m³  2629 48 m³ 0 m³ 

2621 96 m³ 0 m³  2630 96 m³ 0 m³ 

2623 48 m³ 0 m³  2631 96 m³ 0 m³ 

2625 96 m³ 0 m³  2632 96 m³ 0 m³ 

2626 96 m³ 0 m³  2633 48 m³ 0 m³ 

2627 96 m³ 0 m³  2634 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2635 96 m³ 0 m³  2646 96 m³ 0 m³ 

2636 96 m³ 0 m³  2647 48 m³ 0 m³ 

2637 96 m³ 0 m³  2648 48 m³ 0 m³ 

2638 48 m³ 0 m³  2649 48 m³ 0 m³ 

2639 48 m³ 0 m³  2651 96 m³ 0 m³ 

2640 96 m³ 0 m³  2652 48 m³ 0 m³ 

2641 96 m³ 0 m³  2653 96 m³ 0 m³ 

2642 48 m³ 0 m³  2654 96 m³ 0 m³ 

2643 48 m³ 0 m³  2658 96 m³ 0 m³ 

2644 48 m³ 0 m³  2659 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2690 48 m³ 0 m³  2691 48 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2826 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2831 48 m³ 0 m³  2841 48 m³ 0 m³ 

2833 48 m³ 0 m³  2842 48 m³ 0 m³ 

2836 48 m³ 0 m³  2846 96 m³ 0 m³ 

2837 48 m³ 0 m³  2847 48 m³ 0 m³ 

2838 48 m³ 0 m³  2851 96 m³ 0 m³ 

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 
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Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar:  Quadrant: LW-Bedarf* / h: LW*-verfügbar: 

2957 48 m³ 0 m³  2960 48 m³ 0 m³ 

2958 48 m³ 0 m³  2961 48 m³ 0 m³ 

2959 48 m³ 0 m³     

*LW-Bedarf = Löschwasserbedarf 

 


